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P Y D - A L U ® W A L L  T r o c k e n
V e r l e g e a n l e i t u n g

Voraussetzung für die Montage:

•	 Der	vorhandene	Untergrund	ist	eben,	sauber,	trocken	und	tragfähig.
•	 Die	baulichen	Gegebenheiten	und	der	Verlegeplan	stimmen	überein.
•	 Befestigungsmaterial	(bauseits):	Nach	Beurteilung	der	Beschaffenheit	

und	Tragfähigkeit	der	zu	bebauenden	Wände	durch	einen	Fachmann,	
muss	entsprechend	geeignetes	Montagematerial	für	die	Befestigung	
der	Wandheizung	bauseits	gestellt	werden.
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Vorlaufleitungen isoliert

1 2 3 4 5 6

Verteiler 0.2      PYD® Edelstahlverteiler mit Dynacon Durchflussregler 
 Erdgeschoss
Schrank PYD® Verteilerschrank Unterputz 
Anzahl Heizkreise 6 
Vorlauftemperatur 38,0 °C
Rücklauftemperatur 33,9 °C
Durchfluss 721 l/h
Druckverlust 25000 Pa
Anzahl Anschlüsse für Heizkörper 1 

 Anschluss-
 position

 Raum
 Nr.

 Heiz-
 kreis

 Raum
 Bezeichnung

 Verlege-
 abstand

 [  ]

 Heiz-
 fläche
 [m²]

 Heizkreis-
 länge
 [m]

 Durch-
 f luss
 [l/min]

 Druckverlust
 gesamt

 [Pa]

 Einstellung

 [x10l/h]

  1  0.09  Flur  RA 3,2 12,0  0,30  17000  3

  2  0.10  Bad  VV 6,3 36,5  1,70  17000  10

  3  0.11  Schlafen  VV  14,0 62,6  2,10  17000  14

  4  0.12  Eingang  NV 3,4 29,2  0,50  17000  3

  5  0.01  b  Wo / Küche  VV  12,8 55,1  4,00  25000  24

  6  0.01  a  Wo / Küche  VV  10,4 40,6  3,50  25000  22

0.01a    41 m 

0.02     55 m 

0.03c    65 m 

0.04     69 m 

0.05     42 m 

0.06     58 m 

0.08     84 m 0.09     14 m 

0.10     37 m 

0.11     63 m 

0.12     30 m 

0.01b    56 m 

0.03a    70 m 0.03b    78 m 

0.13     31 m 

0.01a

Wo / Küche                                

Heizfläche          11,2 m²

                   VV

Rohrlänge          40,9 m

Zone                   Az

38 AL, 13 ALH, 8 UB                

0.02

WC                                             

Heizfläche          4,6 m²

                   VV

Rohrlänge          54,4 m

Zone                   Az

7 AL, 7 ALH, 6 UB                    

0.03c

Küche / Essen                           

Heizfläche          20,2 m²

                   VV

Rohrlänge          64,5 m

Zone                   Az

77 AL, 18 ALH, 5 UB                

0.04

Wohnen                                     

Heizfläche          18,4 m²

                   VV

Rohrlänge          68,9 m

Zone                   Az

83 AL, 15 ALH, 11 UB              

0.05

Abstellraum                              

Heizfläche          12,5 m²

                   NV

Rohrlänge          41,2 m

Zone                   Az

25 AL, 10 ALH, 7 UB                

0.06

Technik                                      

Heizfläche          13,1 m²

                   RA

Rohrlänge          57,9 m

Zone                   Az

10 UB                                       

0.08

Diele / Garderobe                     

Heizfläche          19,6 m²

                   NV

Rohrlänge          83,7 m

Zone                   Az

26 AL, 12 ALH, 19 UB              

0.09

Flur                                            

Heizfläche          3,7 m²

                   RA

Rohrlänge          13,4 m

Zone                   Az

3 UB                                         

0.10

Bad                                            

Heizfläche          6,3 m²

                   VV

Rohrlänge          36,6 m

Zone                   Az

16 AL, 10 ALH, 7 UB                

0.11

Schlafen                                    

Heizfläche          14,2 m²

                   VV

Rohrlänge          62,6 m

Zone                   Az

59 AL, 12 ALH, 11 UB              

0.12

Eingang                                     

Heizfläche          3,4 m²

                   NV

Rohrlänge          29,5 m

Zone                   Az

4 AL, 3 ALH, 5 UB                    

0.01b

Wo / Küche                                

Heizfläche          13,5 m²

                   VV

Rohrlänge          55,1 m

Zone                   Az

55 AL, 8 ALH, 9 UB                  

0.03a

Küche / Essen                           

Heizfläche          10,9 m²

                   VV

Rohrlänge          69,3 m

Zone                   Az

54 AL, 18 ALH, 3 UB                

0.03b

Küche / Essen                           

Heizfläche          17,2 m²

                   VV

Rohrlänge          77,5 m

Zone                   Az

99 AL, 5 UB                              

0.13

Abstellraum                              

Heizfläche          1,6 m²

                   VV

Rohrlänge          30,4 m

Zone                   Az

6 AL, 1 UB                                

0.01a    41 m 

0.02     55 m 

0.03c    65 m 

0.04     69 m 

0.05     42 m 

0.06     58 m 

0.08     84 m 0.09     14 m 

0.10     37 m 

0.11     63 m 

0.12     30 m 

0.01b    56 m 

0.03a    70 m 0.03b    78 m 

0.13     31 m 

Verlegeplan

	

Benötigtes Material

Systemrohr Montagebogen Thermoleitblech Pressverbinder Verlegewinkel Adapter

Verlegewinkelrohr Montagebogen	90° Rohrhalter Lagerholz Ausgleichsmatte

Version	23-01

•	 Befestigungsmaterial	bauseits

PYD-Thermosysteme	GmbH
Am	Pfaffenkogel	11
D-83483	Bischofswiesen
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1. Verlegung der Lagerhölzer 2. Lagerholzabstand bei den versetzten Montagebögen

Im	 ersten	 Schritt	 muss	 das	 PYD®-LH	 Lagerholz	 entlang	 der	 Außenkanten	
der	 beheizten	 Fläche	 als	 Rahmen	 verlegt	 werden.	 Als	 nächstes	 wird	 das	
Lagerholz	mit	 einem	 Achsabstand	 von	 56	 cm	 (lichtes	Maß:	 51	 cm)	 in	 der	
Fläche	 verlegt.	Dieser	 Abstand	muss	 zwingend	 eingehalten	werden,	 damit	
das	System	optimal	verbaut	werden	kann.

56 51

Der	äußere	Abstand	zum	Rahmenprofil	ergibt	sich	aus	der	Anzahl	der	Zulei-
tungen.	Für	den	Montagebogen	müssen	26	cm	von	der	Außenkante	des	Rah-
menprofils	freigelassen	werden.	Bei	diesem	Abstand	ist	der	Abstand	von	5	
cm	für	eine	Zuleitung	bereits	eingerechnet.	Pro	weiterer	Zuleitungen	müssen	
5	cm	hinzu	addiert	werden.	Die	Lagerholzabschnitte	müssen	um	den	Achsab-
stand	von	28	cm	(lichtes	Maß:	23	cm)	versetzt	werden.	

26

23

5

56

3. Montieren der PYD®-Montagebögen 4. Verlegen der PYD-AMW Ausgleichsmatte

Die	PYD®-MB	Montagebögen	werden	mit	geeigneten	bauseitigen	Schrauben	
zwischen	den	Lagerhölzern	an	der	Wand	befestigt.	Der	Abstand	zum	Rah-
menprofil	entspricht	dem	aus	Punkt	2.
Im	Bereich	der	90°	Umlenkung	werden	die	PYD®-MB90	Montagebögen	90°	
gesetzt. 	

Die	Ausgleichsmatte	wird	zwischen	den	Montagebögen	ausgerollt.	Zur	Befe-
stigung	der	Matte	wird	sie	im	oberen	Bereich	mittels	Hammertacker	fixiert.	
Alternativ	kann	auch	vor	dem	Ausrollen	ein	doppelseitiges	Klebeband	auf	der	
Wand	aufgebracht	werden.

5. Anschluss „Vorlauf“ und Rücklauf am PYD®-Heizkreisverteiler 6. Montieren des PYD®-Systemrohrs

Zur	 spannungsfreien	 Zuführung	 des	 PYD®-Systemrohres	 zum	 PYD®-Heiz-
kreisverteiler	wird	das	Heizrohr	durch	den	PYD®-Verlegewinkel	geschoben.
Anschließend	wird	das	PYD®-Systemrohr	mit	dem	PYD®-Adapter	am	Vorlauf
des	PYD®-Heizkreisverteilers	angeschlossen	und	nach	Verlegeplan	 zur	ent-
sprechenden	Wand	geführt.	Frei	verlegte	Zuleitungen	müssen	ggf.	mit	geeig-
neter	Wärmedämmung	versehen	und	ca.	alle	50	cm	befestigt	werden.
Nach	 erfolgter	 Verlegung	 des	 Systemrohres	 erfolgt	 der	 Anschluss	 am	
Rücklauf. 	

Das	 PYD®-Systemrohr	 wird	 über	 den	 PYD®-Montagebogen	 gezogen	
und	 eingehängt.	 Zum	 Nachspannen	 des	 PYD®-Systemrohres	
wird	 dieses	 ca.	 20	 cm	 vor	 dem	 Bogen	 zusammengedrückt	 und	 so	
weit	 über	 den	 PYD®-Montagebogen	 geschoben/gezogen,	 bis	 das	
PYD®-Systemrohr	gerade	und	gespannt	ist	und	nicht	durchhängt.	

7. Einlegen der PYD-ALU® Thermoleitbleche 8. Befestigen der bauseitigen Gipskartonplatten

Die	 Rohrführung	 des	 PYD®-ALU	 Thermoleitblechs	 wird	 von	 oben	 auf	 das	
PYD®-Systemrohr	 gedrückt.	 Die	 Bleche	 werden	 in	 einer	 Reihe	 mit	 einem	
Abstand	von	0	–	5	mm	verlegt.
Die	PYD-ALU®	Thermoleitbleche	müssen	eine	Überhöhung	von	1-3	mm	zum	
Lagerholz	aufweisen,	damit	eine	optimale	Wärmeübertragung	zur	Gipskar-
tonplatte	entsteht.

 

Die	Gipskartonplatten	müssen	 zwingend	mit	 jedem	Lagerholz	 verschraubt	
werden.


